
SLV:s Gränsvärde 2023
(hos användare)
SLVFS 2022:12

Hos användare
(medel)

Utg. från Görvälnverket
(medel)EnhetParameter

Ingen onormal förändring<18<1cfu/mlOdlingsbara mikroorganismer vid 22°C, 3 d.

Ingen onormal förädnring<155<1cfu/mlLångsamväxande bakterier, 7 d

påvisad< 1< 1cfu/100 mlKoliforma bakt. 35°C

påvisad< 1< 1cfu/100 mlE.Coli

påvisad<1< 1cfu/100 mlPres. Clostridium perfringens

påvisad< 1< 1cfu/100 mlIntestinala Enterokocker

1002< 1cfu/100 mlAktinomyceter

100<14<1cfu/100 mlMikrosvamp (jäst och mögel)

1,5<0,15< 0,10FNUTurbiditet

<0,050,26mg/lKlor-total

Vattenkvalitet, Norrvatten, 2023



SLV:s Gränsvärde 2023
(hos användare)
SLVFS 2022:12

Hos användare
(medel)

Utg. Från Görvälnverket
(medel)EnhetParameter

3066mg Pt/lFärg

≥ 6,5 och ≤ 9,58,28,2pH-enh.pH

6,36,4°dHTot. hårdhet

52,92,7mg/l O2COD-Mn

Ingen onormal förändring4,34,4mg/lTOC

0,5<0,020,09mg/lAmmonium

0,5<0,010< 0,010mg/lNitrit

2002725µg/lAluminium

200<24<7,3µg/lJärn

50<4<3,9µg/lMangan

2500 µS/cm vid 20°C277279µS/cmKonduktivitet

7577mg/l HCO3Alkalinitet

Vattenkvalitet, Norrvatten 2023



SLV:s Gränsvärde 2023
(hos användare)
SLVFS 2022:21

Hos användare
(medel)

Utg. Från Görvälnverket
(medel)EnhetParameter

202 (ospolat 3,6)1,5µg/lNickel

1003637mg/lKalcium

305,55,5mg/lMagnesium

2001716mg/lNatrium

-32,9mg/lKalium

1,5< 0,20< 0,20mg/lFluorid

2501818mg/lKlorid

2505454mg/lSulfat

5011mg/lNitrat

100,110,11µg/lAntimon

50,260,27µg/lArsenik

50,07 (ospolat 0,73)0,05µg/lBly

1,50,0180,02ml/lBor

0,5< 0,004<0,004µg/lKadmium

Vattenkvalitet, Norrvatten, 2023



SLV:s Gränsvärde 2023
(hos användare)
SLVFS 2022:12

Hos användare
(medel)

Utg. Från Görvälnverket 
(medel)EnhetParameter

250,070,1µg/lKrom

20<0,5<0,5µg/lSelen

1<0,10<0,10µg/lKvicksilver

20,02 (ospolat 0,15)< 0,010mg/lKoppar

50<0,7<0,7µg/lCyanid

10<2,0<2,0µg/lBromat

1<0,20<0,20µg/lBensen

0,01<0,010<0,010µg/lBens(a)pyren

3<1,0<1,0µg/l1,2-dikloretan

0,1<0,10<0,10µg/lPAH (summa 4 stycken)

10<2,0<2,0µg/lTetra- o. trikloreten

100<4,0<4,0µg/lTHM-tot.

0,5”Mindre än”-värden på 
samtliga.

”Mindre än”-värden på 
samtliga.µg/lBekämpningsmedel, totalt 

analyserade.

Vattenkvalitet, Norrvatten, 2023



SLV:s Gränsvärde 2023
(hos användare)
SLVFS 2022:12

Hos användare
(medel)

Utg. Från Görvälnverket 
(medel)EnhetParameter

4 (från och med år 2026)3,53,5ng/lPFAS4

1009,29,5ng/lPFAS21

60<10<10µg/lHalogenerade ättiksyror 
(HAA)

2,5<0,006<0,005µg/lBisfenol A

Vattenkvalitet, Norrvatten, 2023


